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Datum
Kundennr.

1913578 RoutinemaRige Trinkwasseruntersuchung
256367 Trinkwasser

08.02.2024

07.02.2024 08:20

AGROLAB Stefanie Krivian (2045)

SK1

Wasserhahn hinter Wasseruhr
LFW, Vollzug TrinkwV
Probenahme nach Zweck "a" (mikrobiologisch)

Stadt Neumarkt St.Veit
Grundschule, Schulstralle 6
1230018301096
DIN EN
12502 /
Einheit Ergebnis Best.-Gr.  TrinkwV UBA  Methode

Physikalisch-chemische Parameter

Mikrobiologische Untersuchungen

farblos DIN EN ISO 7887 : 2012-04,
| Verfahren A
ohne DIN EN 1622 : 2008-10 (Anhang C)
klar visuell

ohne DEV B 1/2 : 1971
°C 10,8 DIN 38404-4 : 1976-12
MS/cm 423 1 2500 DIN EN 27888 : 1993-11
uS/cm 472 1 2790 DIN EN 27888 : 1993-11
| 758 0 65-95 _ DIN EN ISO 10523 : 2012-04
‘m-1 <0,1 01 +° 05 | DINENISO 7887 : 2012-04 |
NTU 0,10 0,05 1 DIN EN ISO 7027-1 : 2016-11
mg/l <0,01 0,01 0,5 DIN ISO 15923-1 : 2014-07
KBE/100mi 0 0 0 DIN EN ISO 9308-1 : 2017-09
KBE/100m| 0 0 0 DIN EN 1SO 9308-1 : 2017-09
KBE/100m! 0 0 0 DIN EN ISO 7898-2 ; 2000-11
KBE/mI 0 0 100 TrinkwV §43 Absatz (3) : 2023-06
KBE/mI 0 0 100 TrinkwV §43 Absatz (3) : 2023-06
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Auftrag 1913578 RoutinemaRige Trinkwasseruntersuchung
Analysennr. 256367 Trinkwasser

Erl4uterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage
verflighar, sofern die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen. Die
Mindestleistungskriterien der angewandten Verfahren beruhen bezglich der Messunsicherheit in der Regel auf der Richtlinie
2009/90/EG der Europédischen Kommission.

Die Probenahme erfolgte geméf: DIN 1SO 5667-5 : 2011-02; DIN EN I1SO 19458 : 2006-12
Die vollstdndigen Probenahmeprotokolle sind auf Anfrage verfligbar.

Im Rahmen des Untersuchungsumfangs sind die geltenden Grenzwerte TrinkwV
eingehalten

Beginn der Prifungen: 08.02.2024
Ende der Priifungen: 10.02.2024

Die Ergebnisse beziehen sich ausschiieBlich auf die gepriften Gegensténde. In Féllen, wo das Priflabor nicht fir die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse fir die Proben wie erhalten. Das Laboratorium ist nicht fir die vom Kunden bereitgestellten
Informationen verantwortlich. Die ggf. im vorliegenden Prilfbericht dargestellten Kundeninformationen unterlegen nicht der Akkreditierung des
Laboratoriums und kénnen sich auf die Validitat der Priifergebnisse auswirken. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere
schriftiche Genehmigung ist nicht zuldssig. Die Ergebnisse in diesem Priifbericht werden gemdf der mit lhnen schriftlich geméan
Auftragsbestéligung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.

Dr.Blasy-Dr.Busse Frau Lutz, Tel. 08143/79-102
FAX: 08143/7214, E-Mail: serviceteam2.eching@agrolab.de
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